www.pesa.com.tr

10 No.lu Depo Dagitim Panosu

Olgiim Yeri : 10 No.lu Depo Olgiimii Yapan : Barisg Serbetgi
Rapor Tarihi : 06.04.2015 Olgiim Cihazi : Sonel KT-160

Kizilotesi Termal Goriintii Gergek Goriinti
Bilgiler :
Dosya Adi 10 NoduDepe Dogim Panost | Ortam Sicakhg 23,2
Olgiim Tarihi 04,04,2015 17:19:35 | Minimum Sicaklik 17,5
Maksimum Sicaklik 88,5

Analiz Tablosu : Histogram : Profil :
Max : 88.6 histogram - 10 No.lu Depo Daditim Panosu
Min:17.5 100%
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Yorumlar :
Kontaktor Uzerinde yluksek sicaklik tespit edilmistir.
PESA ELEKTRIK MALZEMELERI SAN. ve TiC. LTD. STi. /

Seyrantepe Mh. Altinay Cd. No:67 Kagithane / istanbul
Telefon : 0 (212) 295 20 66 - 67 Faks : 0 (212) 294 73 36 EPA
ELEKTRIK PANO

E-posta : pesa@pesa.com.tr Web : www.pesa.com.tr GRETICILERI DERNESI



www.pesa.com.tr

10 No.lu Depo Dagitim Panosu

Olgiim Yeri : 10 No.lu Depo Olgiimii Yapan : Barisg Serbetgi
Rapor Tarihi : 06.04.2015 Olgiim Cihazi : Sonel KT-160
24.6°C
- 23,2
F 21,2
- 19,2
17,3
15.3°C
Kizilotesi Termal Goriintii Gergek Goriinti
Bilgiler :
Dosya Adi 10 NoduDepo Dogitm Panost | Ortam Sicakhg 23,2
Olgiim Tarihi 04,04,2015 17:20:13 | Minimum Sicaklik 15,7
Maksimum Sicaklhk 56,5
Analiz Tablosu : Histogram : Profil :
Max : 56.6 histogram - 10 No.lu Depo Dadrtim Panosu
Min : 15.7 100%
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Yorumlar :
Olgiilen sicakliklar normal sinirlar igerisindedir.
PESA ELEKTRIK MALZEMELERI SAN. ve TiC. LTD. STi. /

Seyrantepe Mh. Altinay Cd. No:67 Kagithane / istanbul
Telefon : 0 (212) 295 20 66 - 67 Faks : 0 (212) 294 73 36 EPAD
ELEKTRIK PANO

E-posta : pesa@pesa.com.tr Web : www.pesa.com.tr GRETICILERI DERNESI



www.pesa.com.tr

10 No.lu Depo Dagitim Panosu

Olgiim Yeri : 10 No.lu Depo Olgiimii Yapan : Barisg Serbetgi
Rapor Tarihi : 06.04.2015 Olgiim Cihazi : Sonel KT-160
28.7°C
- 27,4
- 25,7
- 23,9
- 22,2
20.4°C
Kizilotesi Termal Goriintii Gergek Goriinti
Bilgiler :
Dosya Adi 10 NoduDepo Dogitm Panost | Ortam Sicakhg 23,2
Olgiim Tarihi 04,04,2015 17:21:35 | Minimum Sicaklik 19,6
Maksimum Sicaklhk 34,0
Analiz Tablosu : Histogram : Profil :
Max : 34.0 histogram - 10 No.lu Depo Dadrtim Panosu
Min : 19.6 100%
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Yorumlar :
Olgiilen sicakliklar normal sinirlar igerisindedir.
PESA ELEKTRIK MALZEMELERI SAN. ve TiC. LTD. STi. /

Seyrantepe Mh. Altinay Cd. No:67 Kagithane / istanbul
Telefon : 0 (212) 295 20 66 - 67 Faks : 0 (212) 294 73 36 EPAD
ELEKTRIK PANO

E-posta : pesa@pesa.com.tr Web : www.pesa.com.tr URETICILERI DERNEGI



